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入札閲覧設計書に関する質問回答書 

工 事 名 

業 務 名 

小松市立松陽中学校校舎（普通教室棟）増築工事（電気設備） 

 

開札予定日 令和 ８年１０月２３ 日（金） 

提出年月日 令和 ８年１０月 ２ 日（金） 

質 問 事 項 回   答 

見積細目別内訳の内容では、 

変圧器 三相 200kvA ×2台 となっ

ておりますが、 

図面上 三相 150kvA ×1 台 と 

100kvA ×1台 となっています。 

 

お見積りはどのようにすればよろしい

でしょうか。 

 

図面の「三相 150kvA×1台と 100kvA×1台」が正です

が、内訳内容の「三相 200kvA×2台」で積算をお願い

します。工事着手後、変更・精算処理を行いたいと思い

ます。 

 

 


